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20 kv- Mast in Brand geraten

Am 29.01.2025 um 13.59 Uhr kam es in St. Stefan im Lavanttal, bedingt
durch einen technischen Defekt an einer 20 kv-Freileitung zu einem
Kurzschluss und in weiterer Folge zu einem Brand am
Kabelaufführungsmast aus Holz. Nach Verständigung eines
zuständigen Mitarbeiters des Netzbetreibers und dessen Freigabe
wurde der brennende Kabelaufführungsmast durch die Freiwillige
Feuerwehr gelöscht. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist
derzeit nicht bekannt, dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen.
Die FF St. Stefan stand mit 10 Mann/Frau und zwei Fahrzeugen im
Einsatz.
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